
阅档区

资料室

项目单位 江苏煤炭地质局

项目名称

图纸名称 手动密集架带智能照明平面布置图

图   号

说明：手动密集架带智能照明

  1区：财务凭证架

       单面固定列1000*350*2820，七层，四联1列

       移动列1000*550*2820，七层，六联3列

     计：4180*350*2820+6180*1650*2820=32.9m³

         增加搁板、挂板280套

  2区：财务凭证架

      单面固定列1000*350*2820，七层，五联1列

      固定列1000*900*2820，七层，六联1列

      移动列1000*550*2820，七层，六联19列

    计：5180*350*2820+6180*11350*2820=202.9m³

        增加搁板、挂板1715套

  3区：900*550*2820，七层，五联8列

    计：4680*4400*2820=58.1m³

       第八列5节的一半（靠门那边）做成全封闭型的

  4区：900*550*2820，七层，七联24列

    计：6480*13200*2820=241.2m³

  5区：900*550*2820，七层，七联7列

     计：6480*3850*2820=70.4m³

      底图固定列900*850*2820，七联1列

      底图移动列900*750*2820，七联1列

       上部做两层实物架，下部做12抽

     计：6480*1600*2820=29.2m³

  6区：1000*550*2820，七层，六联24列

     计：6180*13200*2820=230m³

  合计：手动密集架835.5m³，底图架29.2m³，

        增加搁板、挂板1995套

备注：本设计图纸和技术要求等文字说明均属本公司所有。未经本公司书面允许，不得擅自复制、修改、使用该图纸。
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阅档区

资料室

项目单位 江苏煤炭地质局

项目名称

图纸名称 库房测控机给排水点位平面布置图

图   号

备注：本设计图纸和技术要求等文字说明均属本公司所有。未经本公司书面允许，不得擅自复制、修改、使用该图纸。
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阅档区

资料室

项目单位 江苏煤炭地质局

项目名称

图纸名称 库房电源点位和信息点位平面布置图

图   号

备注：本设计图纸和技术要求等文字说明均属本公司所有。未经本公司书面允许，不得擅自复制、修改、使用该图纸。
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图例：

排水口   ×3个

进水口   ×3个

安装说明：

1）进水口：PP-R管25*3.5

出地面150mm高装铜球阀

DN15。终PP-RPN2.5S25*1/2

外丝直接；离墙50mm。进水

管进库房前总管加装减压阀

（压力设定在0.1mpa）水源

为净水。

2）排水口：PVC-U32地面预

留400mm高，终端S25*1/2外

丝直接；离墙50mm。

3）给排水终端接口外丝皆

是4分

86型线盒

M1至配电箱

86型线盒

M2至配电箱

86型线盒

M3至配电箱

86型线盒

M4至配电箱

图例：

电源插座      ×5个

86型线盒电源  ×5个
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安装说明：

    1、M1--M4为密集架电源,每路独立电

源，AC220V/三线（其中一根为接地线）。

线路采用BV导线，穿JDG管，沿墙或吊顶内

暗敷终端设86型线盒，线盒外3根导线余量

均为3M，暂收起扎在吊顶内线盒中。线为

BV-2*2.5+PE2.5 ,穿JDG20管或PVC20管。

    2、Y1—Y5为插座电源，每路敷设终端

86型带接地插孔单相插座（AC250V/10A）,

每路线为BV-2*2.5+PE2.5，下沿距地0.3米

墙上暗装。

    3、插座电源旁敷设N1--N5共5个信息

点，下沿距地0.3米墙上暗装。单孔数据（内

网或外网）数据插座；每路八芯网络线1根。

接地

Pe=10.7KW

C40/4P

AP-1

YJV-4*4+1*4 SC25 WC FC

L2 M2, BV-2*2.5+PE2.5-JDG20 WC CC

密集架电源插座

L3 M3, BV-2*2.5+PE2.5-JDG20 WC CC

L1 M4, BV-2*2.5+PE2.5-JDG20 WC CC

密集架电源插座0.1KW

0.2KW

C16/1P+N +vigi 30mA

C16/1P+N +vigi 30mA

C16/1P+N +vigi 30mA

C16/1P+N +vigi 30mA

C16/1P+N +vigi 30mA

C16/1P+N +vigi 30mA

C16/1P+N +vigi 30mA

C25/1P+N +vigi 30mA

L2 Y1, BV-2*2.5+PE2.5-JDG20 WC CC

L3 Y2, BV-2*4+PE4-JDG20 WC CC

L1 Y3, BV-2*2.5+PE2.5-JDG20 WC CC

L2 Y4, BV-2*2.5+PE2.5-JDG20 WC CC

L3 Y5, BV-2*2.5+PE2.5-JDG20 WC CC

C25/1P+N +vigi 30mA L1 BV-2*2.5+PE2.5-JDG20 WC CC

L1 M1, BV-2*4+PE4-JDG25 WC CC

密集架电源插座0.2KW
C16/1P+N +vigi 30mA

电源插座

电源插座2.0KW

2.0KW

电源插座0.2KW

电源插座

电源插座2.0KW

2.0KW

电源插座2.0KW

项目单位 江苏煤炭地质局

项目名称

图纸名称 强电系统图

图   号

备注：本设计图纸和技术要求等文字说明均属本公司所有。未经本公司书面允许，不得擅自复制、修改、使用该图纸。

备用

阅档区

资料室

项目单位 江苏煤炭地质局

项目名称

图纸名称 工字钢加固方案图

图   号

说明：工字钢加固

      25#B规格:250*118*10mm（腰高*腿宽

          *腿厚）

  16.2米，四根，16.2*4=64.8米

  20.2米，四根，20.2*4=80.8米

  7.8米，一根，7.8*1=7.8米

  8.1米，两根，8.1*2=16.2米

  7.17米，一根，7.17*1=7.17米

  16.2米，一根，16.2*1=16.2米

  15.9米，三根，15.9*3=47.7米

 计：共240.67米

   18#规格：180*95

  5.372米，六根，5.372*6=32.23米

  5.518米，六根，5.518*6=33.11米

 计：共65.34米

合计：25#B工字钢240.67米

       18#工字钢65.34米

备注：本设计图纸和技术要求等文字说明均属本公司所有。未经本公司书面允许，不得擅自复制、修改、使用该图纸。
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AutoCAD SHX Text
改为 1221（图纸会审）

AutoCAD SHX Text
改为 1221（图纸会审）

AutoCAD SHX Text
改为 1221（图纸会审）
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